
Jakość wody

HK.440.28.2016

    Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Bielsku  Podlaskim  na  podstawie  sprawozdań  nr  :  LPW.9051.1044.2016.5516.1338, 
LM.9051.1537.2016.5493.1836,  LPW.9051.1044.2016.5517.1339,  LM.9051.1537.2016.5495.1837,  LPW.9051.1044.2016.5518.1340, 
LM.9051.1537.2016.5494.1838,  LPW.9051.1044.2016.5519.1341,  LM.9051.1537.2016.5496.1839,  LPW.9051.1044.2016.5520.1342, 
LM.9051.1537.2016.5497.1840 z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych 22.08.2016 r. z wodociągu w Bielsku Podlaskim

stwierdza, że

w/w próbki wody w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz.1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim stwierdza, że woda dostarczana odbiorcom z wodociągu 
Bielsk Podlaski jest przydatna do spożycia przez ludzi. Ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnych badań laboratoryjnych.

Data: 20.09.2016 r.
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